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Solicitare de clarificiri

NUMAR PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA nr72622 din 05.05.2020
INTREBARE:

1

Pentru a transmite o oferta exacta pentru proiectul Determinarea valorii estimate privind achizitia
serviciului de proiectare SF, DTAC, PT, DE, POE, verificarea proiectelor, asistenta tehnica si
executie a instalatiilor de utilizare-coloane electrice alimentare, punctelor de conexiunesi montare
a statiilor de reincarcare, numér anunt: MC1010189, avem nevoie de urmatoarele informatii:

» Fise tehnice pentru statia de incarcare rapida SR;

» Fise tehnice pentru statiile de incarcare lenta;
Precizam-ca pentru dimensionarea cablurilor de joasa tensiune care vor alimenta statiile de incarcare este
nevoie de aceste fise tehnice.

NT:IMAR PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA nr 72677 din 05.05.2020
RASPUNS:

va comunicdm urméatoarele:

1.aferent locatiei strada Cismelei cap linie RATC vor fi montate urmétoarele echipamente:
2 statii de reincarcare rapidd SR pentru autobuze electrice AbE lungime 10 ml (pe perioada
zilei),
puterea instalata totala este de 600 kw,

h.aferent locatiei strada Theodor Burada/Girii cap linie RATC vor fi montate urmatoarele
echipamente: .
-1 statie de reincarcare rapidd SR pentru autobuze electrice AbE fungime 10 ml (pe perioada
zilei),
-3 statii de reincarcare rapidd SR pentru autobuze electrice AbE lungime 12 ml (pe perioada
zilei),
-puterea instalata totala este de 1200 kw,

3.aferent locatiei strada Industriali garaj RATC vor fi montate urmatoarele echipamente;
-2 statii reincarcare rapidd SR pentru autobuze electrice AbE lungime 10 ml (pe perioada
zilei), '

-2 statii reincarcare rapidd SR pentru autobuze electrice AbE lungime 12 ml (pe pericada
zilei),

-41 statii reincarcare lentd pentru autobuze electrice (pe perioada noptii},

-puterea instalatd totald este de 1640 kw

4.extras din Strategia de incarcare a autobuzelor electrice achizitionate prin proiectul comun de
refnnoire a materialului rulant pentru transportul urban.
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Constanta

in Cons'gan{:é sunt incluse in proiectul comun sase rute de autobuz, care pot fi gl;upate din punctul de vedere ¢
strategiei de incircare astfel:

« " trei rute ce vor fi operate cu AbE de 12 m de la gara (100, 100C si 43M); -
» doud rute operate cu AbE 10 m cu capdt comun in zona rezidentiala Tomis Nord (3 si 42);
e 0 rutd operatd cu AbE 10 m de asemenea cu capat la gara (5B).

Ca atare, pentru Constanta sunt propuse zece SR: tfei la gard (pentru AbE 12), doua in Tomis Nord (pentru
AbE 10), una fa gara pentru AbE 10, precum si patru la garaj, dintre care doud pentru AbE 12 si doud pentru
AbE 10. :

Clasd | Rutd | #AbE |A(min) | L(km) [t(min) [ n #SR_ .| AbE/SR

S12 | CON100 | 12 5 119 | 3.8

S12 |CON1DOC| 4 15 173 | 5.5 2.9

s12 | CON43M | 4 16 155 | 49 0 A1

S0 | CON3 4 135 | 149 | 44 53 '

510 | CON42 | 13 46 | 127 | 37 >

S10 | CONSB 4 13 126 | 37 | 06

, P incircare P 'Enéércare P total

Locatie #ABE | ones (w) | TR rapida gew) | gow)
Gar3 - capit rute 100, 100C, 43M, 58 | - - | 4 1200 1200
Tomis Nord - capat rute 42, 3 - - 2 600 | 600
Garaj 41 1640 4 1200 1640




